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Sprawozdanie z badan 1278/2025

Nazwa i dane kontaktowe Klienta: Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. Grodziska

12A, 64-061 Kamieniec
Numer zlecenia: 3/2025

Prébka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Krzysztofa Btaszkowskiego).

Identyfikacja probki:

e oznakowanie probki: LUB
o kod laboratoryjny prébki: 2646/25
e punkt pobrania prébki: Wodocigg Wiejski Lubiechowo, Lubiechowo 55, piwnica

e metodyka pobierania prébki: PN-ISO 5667-5:2017-10 A

e obiekt/rodzaj probki: woda do spozycia przez ludzi
e stan probki: prawidtowy

Data pobrania prébki: 17.12.2025
Data przyjecia probki do badan: 17.12.2025
Godzina przyjecia probki do badan: 11:00

Data rozpoczecia badan: 17.12.2025
Data zakonczenia badan: 17.12.2025

i
‘ |

Wyniki badan

Kod laboratoryjny prébki: 2646/25

Parametr blawde:\:ttl::a Jednostka Wy:i:::;l:tat Kryteria (**)
PB-02/W z dn. 25.04.2022 wydanie 9

Mangan na podstawie testu kuwetowego ug/l 30410 50
Nanocolor nr 91860 A,(2),P

(**) wymagania wg ,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi" (Dz. U. z 2017r, poz. 2294)

3 — Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesénie granicg oznaczania
ilosciowego wyznaczong eksperymentalnie przez Laboratorium.
Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.
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Formularz
F-01/P-10

Nrwydania: 9

Sprawozdanie z badan nr 1278/2025 Dala wydania:
26.05.2025

Stronal stron: 2/2

Uwagi:

1. Niepewno$¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dia:

- metody badawczej bez niepewnosci pobierania prébek przy prawdopodobieristwie rozszerzenia ok. 95% i
wspolczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg M).

- metody badawczej wraz z niepewnoscig pobierania probek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspolczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg P).

2. Wynik — wartos¢ zawarta w zakresie pomiarowym akredytowanej metody.

Rezultat — warto$¢ nie zawierajgca sig w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (powyzej) dolnej (,<")/ gornej
(,>") granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewnosé pomiaru
dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gornej granicy zakresu pomiaru akredytowanej metody.

3. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci,
4, Klient ma prawo do zlozenia skargi.

5. Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczgce przeprowadzonych badan.

6. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi (oznakowanymi literg A)
i nieakredytowanymi (oznakowanymi literg N). Wszystkie wartosci ponizej lub powyzej akredytowanego
zakresu pomiarowego metody sg rezultatami badania.

7. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzjg
Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscianie (nr decyzji: ON-HK.903.148.2025) z dnia
16.07.2025r. oznakowane symbolem (Z).

8. Dokumenty, zapisy i szczegblowe informacje dotyczace realizowanej dzialalnosci, ktore nie zostang ujete w
sprawozdaniu z badan, sg przechowywane w laboratorium i mogg by¢ udostepnione Klientowi na zyczenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN




Formularz

S

\‘\“\"l“‘('?"w F-01/P-10

PCA 'i\\_\\'\:i/_,a//::' ,Wodociggi Koscianskie” Sp. z 0.0.
oL CERTRTM ~ S— = ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian, Nrvwvdania: @

AKREDYTACJI M tel. 65 512 13 88 rwyaania:

% = /_—/:-H\\ - Laboratorium
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AB 1360 Strona/ stron: 1/2

Sprawozdanie z badan 1246/2025

Nazwa i dane kontaktowe Klienta: Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. Grodziska
12A, 64-061 Kamieniec

Numer zlecenia: 3/2025

Probka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Michata Jurge).

Identyfikacja probki:
e oznakowanie prébki: L/3S
e kod laboratoryjny probki: 2562/25
o punkt pobrania probki: Wodocigg Wiejski Lubiechowo, Lubiechowo 55, piwnica
o metodyka pobierania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10 A
e obiekt/rodzaj probki: woda do spozycia przez ludzi
e stan probki: prawidtowy

Data pobrania probki: 09.12.2025

Data przyjecia probki do badan: 09.12.2025
Godzina przyjecia prébki do badan: 12:15
Data rozpoczecia badan: 09.12.2025

Data zakonczenia badan: 10.12.2025

Wyniki badan
Metod Wyni Itat
Parametr ba de::vcaza Jednostka y:'::::i: g Kryteria (**)
3)
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 <2 (2]
Barwa Metoda C A2),P mg /l Pt mesamrg; 2% %!;}mma o Akcept.
Metnosé PN — EN ISO 7027-1:2016-09 A,(Z),P NTU 0,40+0,12 1,07
7,210,1
pH PN-EN ISO 10523:2012 A,(Z),P Rzeczywista temp. pom. 615_915
13,2°C.
Przewodnosé pS/cm 666121
elektryczna PN-EN 27888:1999 A,(2),P w temp. R 2500
wlasciwa 25°C Korekla za pomoca urzadzenia
do kompensacji wptywu temp.
Jony amonowe | PN-ISO 7150-1:2002 A2),P mg /I <013 0,50
: n= (0,1340,04)¥ ’
Azotyny PN-EN 26777:1999 A2),P mg/l <0,033 0,50
: n=h (0,03340,005)% '
: " PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 z 3)
Zelazo ogdline wyt. pkt.7.1.2 A(2),P pg /1 <20 (2046) 200
PB-02/W z dn. 25.04.2022 wydanie 9
Mangan na podstawie testu kuwetowego pg /l 60+20 50
Nanocolor nr 91860 A,(2),P
Azotany PN-82/C-04576.08") A,(2),P mgl/l 1,2+0,3 50




Formularz
F-01/P-10

Nr wydania: 9

Sprawozdanie z badan nr 1246/2025 Data wydania:
26.05.2025

Stronal stron: 2/2

(**) wymagania wg ,Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi” (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

% — Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesénie granicg oznaczania
iloSciowego wyznaczong eksperymentalnie przez Laboratorium.

%) — norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

"- akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0
Akcept. — akceptowalna(y) przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.

. : 1.0 ) &
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cabela Mriu!

Kamila %}'ﬂmwiak

Uwagi:

1. Niepewno$¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla:

- metody badawczej bez niepewnosci pobierania prébek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg M).

- metody badawczej wraz z niepewnoscig pobierania prébek przy prawdopodobieristwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg P).

2. Wynik — warto$¢ zawarta w zakresie pomiarowym akredytowanej metody.

Rezultat — warto$¢ nie zawierajaca si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (powyzej) dolnej (,<")/ goérnej
,>") granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru
dotyczy wytgcznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiaru akredytowanej metody.

3. Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Klient ma prawo do ztozenia skargi.

5. Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczgce przeprowadzonych badan.

6. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi (oznakowanymi literg A)
i nieakredytowanymi (oznakowanymi literg N). Wszystkie wartosci ponizej lub powyzej akredytowanego
zakresu pomiarowego metody sg rezultatami badania.

7. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badari wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzjg
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscianie (nr decyzji: ON-HK.903.148.2025) z dnia
16.07.2025r. oznakowane symbolem (Z).

8. Dokumenty, zapisy i szczegétowe informacje dotyczace realizowanej dziatalnosci, ktére nie zostang ujete w
sprawozdaniu z badan, sg przechowywane w laboratorium i mogg byé udostepnione Klientowi na zyczenie.

9. Integralng czescig sprawozdania nr 1246/2025 z dnia 12.12.2025 jest sprawozdanie dostawcy badan (AB 079) nr
993604/25/POZ z dnia 12.12.2025.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN



R Formularz
4 ) \‘\u\\ | “;1?’, F-01/P-10
P[:A "\:\\.\_\é/,//?’ ,Wodociagi Koscianskie” Sp. z o.0.
POLSKIE CENTRUM = T 3 ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian, .
AxaEDTAGS i‘m tel. 65 512 13 88 Riregaania: 8
% = “'ﬁ - Laboratorium
2 e ,Wodociggow Koscianskich” Sp. z o.0. Data wydania:
AR "/z,//f_-\f \\,}?7:~ ul. Kanatowa 1, 64-000 Koscian, 26.05.2025
\— ""lllﬂ\‘\ tel. 695 334 373, 65 512 24 93
AB 1360 Strona/ stron: 1/2

Sprawozdanie z badan 1245/2025

Nazwa i dane kontaktowe Klienta: Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. Grodziska
12A, 64-061 Kamieniec

Numer zlecenia: 3/2025

Probka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Michata Jurge).

Identyfikacja prébki:
e oznakowanie prébki: C/2S
e kod laboratoryjny prébki: 2561/25
e punkt pobrania prébki: Wodocigg Wiejski Cykowo, Gminny Zaktad Komunalny
Kamieniec Sp. z 0.0., ul. Grodziska 12 A, tazienka, parter
e metodyka pobierania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10 A
e obiekt/rodzaj prébki: woda do spozycia przez ludzi
e stan prébki: prawidtowy

Data pobrania probki: 09.12.2025

Data przyjecia probki do badan: 09.12.2025
Godzina przyjecia prébki do badan: 12:15
Data rozpoczecia badan: 09.12.2025

Data zakonczenia badan: 10.12.2025

Wyniki badan
o
Parametr b:xnde;\?v‘:;a Jednostka y:r:::;:tat Kryteria (**)
: . 3+1
PN-EN [SO 7887:2012+Ap1:2015-06 e
Barwa Metoda C A,(2),P mg /I Pt pﬂemmsgjg% Tlalzmm o Akcept.
iz . <0,30 -
Metnos¢ PN — EN ISO 7027-1:2016-09 A,(Z),P NTU (0,30£0,09)? 1,0
6,8+0,1
pH PN-EN ISO 10523:2012 A,(2),P Rezsczywista temp. pom. 6,5-9,5
14,0°C.
Przewodnosé uS/cm 819425
elektryczna PN-EN 27888:1999 A,(2),P w temp. B Lo 2500
wilasciwa 25°C Korekta za pomoca urzadzenia
do kompensagcji wptywu temp.
Jony amonowe | PN-ISO 7150-1:2002 A2),P mg /| el 0,50
’ s (0,13+0,04)¥ !
2 <0,033
Azotyny PN-EN 26777:1999 A,(2),P mg/l (0,033£0,005) 0,50
; ; PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 z 3)
Zelazo ogodlne wyt. pkt.7.1.2 A(2),P ug /1 <20 (20+6) 200
PB-02/W z dn. 25.04.2022 wydanie 9
Mangan na podstawie testu kuwetowego pg /l <20 (20+10)® 50
Nanocolor nr 91860 A,(Z2),P
Azotany PN-82/C-04576.08W) A,(2),P mg/| 5,7+1,4 50




Formularz
F-01/P-10

Nr wydania: 9

Sprawozdanie z badan nr 1245/2025 Data wydania:
26.05.2025

Strona/ stron: 2/2

(**) wymagania wg ,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi” (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

3 — Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granica oznaczania
iloSciowego wyznaczong eksperymentalnie przez Laboratorium.

%) — norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

"- akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0
Akcept. — akceptowalna(y) przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.

Data wydania sprawozdania: ... AL

ﬁ%ﬂbu CABORANT
Sporzadzit: BRSO A0l SV J...n5...... | Autoryzowat i zatwierdzit: .......... [ W
Michat Jurga
Uwagi:

1. Niepewno$¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla:

- metody badawczej bez niepewnos$ci pobierania probek przy prawdopodobienistwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg M).

- metody badawczej wraz z niepewno$cig pobierania probek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg P).

2. Wynik — warto$¢ zawarta w zakresie pomiarowym akredytowanej metody. :
Rezultat — warto$¢ nie zawierajgca sie w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (powyzej) dolnej (,<")/ gornej
(,>") granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru
dotyczy wytgcznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiaru akredytowanej metody.

3. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Klient ma prawo do ztozenia skargi.

5. Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badar.

6. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi (oznakowanymi literg A)
i nieakredytowanymi (oznakowanymi litera N). Wszystkie wartosci ponizej lub powyzej akredytowanego
zakresu pomiarowego metody s3 rezultatami badania.

7. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzjg
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscianie (nr decyzji: ON-HK.903.148.2025) z dnia
16.07.2025r. oznakowane symbolem (Z).

8. Dokumenty, zapisy i szczegotowe informacje dotyczace realizowanej dziatalno$ci, ktore nie zostang ujete w
sprawozdaniu z badan, sg przechowywane w laboratorium i mogg by¢ udostepnione Klientowi na zyczenie.

9. Integralng czescig sprawozdania nr 1245/2025 z dnia 12.12.2025 jest sprawozdanie dostawcy badan (AB 079) nr
993603/25/POZ z dnia 12.12.2025.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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,Wodociagi Koscianskie” Sp. z o.0.
ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian,
tel. 65512 13 88
Laboratorium
,Wodociggow Koscianskich” Sp. z o.0.
ul. Kanatowa 1, 64-000 Koscian,
tel. 695 334 373, 65 512 24 93

Formularz
F-01/P-10

Nr wydania: 9

Data wydania:
26.05.2025

Strona/ stron: 1/2

Sprawozdanie z badan 1244/2025

Nazwa i dane kontaktowe Klienta: Gminny Zaktad Komunalny Sp. z o0.0., ul. Grodziska
12A, 64-061 Kamieniec
Numer zlecenia: 3/2025
Probka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Michata Jurge).

Identyfikacja prébki:

e oznakowanie probki: M/1S

e kod laboratoryjny probki: 2560/25

e punkt pobrania prébki: Wodocigg Wiejski Maksymilianowo, Stacja Uzdatniania
Wody Maksymilianowo, Hala filtrow

e metodyka pobierania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10 A

e obiekt/rodzaj probki: woda do spozycia przez ludzi

e stan proébki: prawidtowy

Data pobrania probki: 09.12.2025

Data przyjecia prébki do badan: 09.12.2025
Godzina przyjecia probki do badan: 12:15
Data rozpoczecia badan: 09.12.2025

Data zakonczenia badan: 10.12.2025

Wyniki badan
Kod laboratoryjny probki: 2560/25
Parametr h:ldeat:vi:a Jednostka Wy:i:‘/’::i:ltat Kryteria (**)
; . 341
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 i
Barwa Metoda C A(2),P mg /Il Pt pmsqmg;%%gt;:mm o Akcept.
Metnos¢ PN — EN ISO 7027-1:2016-09 A,(Z),P NTU 0,62+0,19 1,07
7,3+0,1
pH PN-EN ISO 10523:2012 A,(Z),P Rzeczywista temp. pom. 6:5'915
13,7°C.
Przewodnosé uS/em 722422
elektryczna PN-EN 27888:1999 A,(2),P w temp. B e 2500
wilasciwa 25°C Korekta za pomoca urzadzenia
do kompensacji wplywu temp.
Jony amonowe | PN-ISO 7150-1:2002 A,(2),P mg /I 0,18 0,50
: e (0,1340,04)¥ g
. <0,033
Azotyny PN-EN 26777:1999 A,(2),P mgl/l (0,033£0,005)%) 0,50
; . PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 z 3)
Zelazo ogolne wyt. pkt.7.1.2 A,(2),P ug/l <20 (2046) 200
PB-02/W z dn. 25.04.2022 wydanie 9
Mangan na podstawie testu kuwetowego ug /1 <20 (20+10)¥ 50
Nanocolor nr 91860 A,(2),P
Azotany PN-82/C-04576.08%) A,(2),P mg/| 1043 50




Formularz
F-01/P-10

Nr wydania: 9

Sprawozdanie z badan nr 1244/2025 Data wydania:
26.05.2025

Strona/ stron: 2/2

(**) wymagania wg ,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi” (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

% - Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania
iloéciowego wyznaczong eksperymentalnie przez Laboratorium.

%) — norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

"- akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0
Akcept. — akceptowalna(y) przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.

Data wydania sprawozdania: ....... /B-AZ. 2025

Zactonea KWiarawnila | aharatariinm /| /
r= Ca e H B O RHe

Spéc;ahsta laborant

s »
Sporzadzit: .......... CoNoteaaa 28 .. | Autoryzowat i zatwierdzit: ......... //V“(/(/CG (/L/C“b

Kamite/Wo jthowiak

Uwagi:

1. Niepewno$¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla:

- metody badawczej bez niepewnosci pobierania probek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg M).

- metody badawczej wraz z niepewnoscig pobierania probek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg P).

2. Wynik — warto$¢ zawarta w zakresie pomiarowym akredytowanej metody.

Rezultat — warto$¢ nie zawierajgca si¢ w zakresie pomiarowym akredytowane;j metody (powyzej) dolnej (,<")/ gornej
(,>") granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewnos¢é pomiaru
dotyczy wylgcznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiaru akredytowanej metody.

3. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Klient ma prawo do zlozenia skargi.

5. Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan.

6. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi (oznakowanymi literg A)
i nieakredytowanymi (oznakowanymi literg N). Wszystkie wartosci ponizej lub powyzej akredytowanego
zakresu pomiarowego metody sg rezultatami badania.

7. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badarn wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzjg
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscianie (nr decyzji: ON-HK.903.148.2025) z dnia
16.07.2025r. oznakowane symbolem (Z).

8. Dokumenty, zapisy i szczegotowe informacje dotyczace realizowanej dziatalnoéci, ktére nie zostang ujete w
sprawozdaniu z badan, sg przechowywane w laboratorium i mogg by¢ udostepnione Klientowi na zyczenie.

9. Integralng czescig sprawozdania nr 1244/2025 z dnia 12.12.2025 jest sprawozdanie dostawcy badarn (AB 079) nr
993602/25/POZ z dnia 12.12.2025.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN



